AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA — ANEEL

RESOLUGAO AUTORIZATIVA N2 8.614, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2020

Autoriza a Celg Geracdo e Transmissdo S.A., Contrato
de Concessdo n? 63/2001, a implantar reforcos em
instalagdao de transmissdo sob sua responsabilidade e
estabelece os valores das correspondentes parcelas
da Receita Anual Permitida.

Texto Original

Voto

O DIRETOR-GERAL DA AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA — ANEEL, no uso de suas
atribuicdes regimentais, de acordo com a deliberagao da Diretoria, tendo em vista o disposto no artigo 17
da Lei n29.074, de 7 de julho de 1995, no artigo 82 da Lei n2 9.648, de 27 de maio de 1998, no artigo 12
do Decreton21.717, de 24 de novembro de 1995, nos artigos 62, § 12, e 79, inciso Il, do Decreto n2 2.655,
de 2 de julho de 1998, nas Resolugcdes Normativas n2 67 e 68, ambas de 8 de junho de 2004, no artigo 49,
inciso IV, Anexo |, do Decreto n2 2.335, de 6 de outubro de 1997, na Resolu¢cao Normativa n? 643, de 16
de dezembro de 2014, no Despacho do MME n? 20, de 13 de dezembro de 2019, bem como o que consta
do Processo n2 48500.006329/2017-26, resolve:

Art. 12 Autorizar a Celg Geracdo e Transmissdo S.A., Contrato de Concessao n? 63/2001, a
implantar os reforcos em instalacdo de transmissao de energia elétrica sob sua responsabilidade descritos
no Anexo .

Art. 29 Estabelecer, no Anexo |, os valores das parcelas de Receita Anual Permitida — RAP e, no
Anexo Il, o cronograma para a entrada em operacdao comercial das instalacdes de transmissdo de energia
elétrica de que trata o art. 19.

Art. 32 Determinar que a transmissora encaminhe para ANEEL o relatério de
acompanhamento de obras ha cada seis meses, desde a publicacdo dessa resolucdo até a entrada em
operag¢ao comercial das instalagdes.

Art. 42 Determinar que o Contrato de Conexao ao Sistema de Transmissdao — CCT entre a Celg
Geracdo e Transmissdo S.A. e a Enel Distribuicdo Goias — Enel GO seja celebrado em até 90 (noventa) dias

apos a publicacdo desta Resolugdo.

Art. 52 Esta Resoluc¢do entra em vigor na data de sua publicacao.


http://www2.aneel.gov.br/cedoc/rea20208614.pdf
http://www2.aneel.gov.br/cedoc/area20208614_1.pdf
http://www2.aneel.gov.br/cedoc/ect2001063.pdf
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ANEXO |

1.1 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2018-040 - SE Itapaci - implantagao do
setor de 138kV - 230/138 kV — (6+1R)x33,33 MVA

DATA DE REFERENCIA: 01/07/2017

PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERACAO COMERCIAL (*): Até 24

PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP Decrescente

EDIFICAGAO OBRA VIGENCIADA| RAP(R$) | TIPO USUARIO

RAP (ANOS) DA
RAP
ITAPACI 1.1.1 Instalacdo do segundo banco de 34 1.562.588,35| RBNIA | REDE BASICA

autotransformador 3 x 33,33 MVA ATRS5 na SE Itapaci. DE FRONTEIRA
1.1.2 Instalagdo, na SE ITAPACI, de um médulo de 28 700.544,43 | RBNIA | REDE BASICA
conexado, em 230 kV, para o autotransformador TR DE FRONTEIRA
230/138 kV ITAPACI ATR5 GO
1.1.3 Instalagdo, na SE ITAPACI, de um médulo de 27 555.018,04 | RBNIA | REDE BASICA
conexdo, em 138 kV, para o autotransformador TR DE FRONTEIRA
230/138 kV ITAPACI ATR5 GO
1.1.4 Desmontagem do ATR3 da SE Anhanguera, 1 1.597.523,10| RBNIA | REDE BASICA
transporte e montagem na SE Itapaci ATR4. DE FRONTEIRA
1.1.5 Instalacdo de conexdo de transformador em 28 700.544,43 | RBNIA | REDE BASICA
230 kV para o ATR 4 da SE Itapaci. DE FRONTEIRA
1.1.6 Instalagdo de conexado de transformador em 27 555.018,04 | RBNIA | REDE BASICA
138 kV para o ATR 4 da SE Itapaci. DE FRONTEIRA
1.1.7 Ampliagdo do mdédulo geral com a instalagdo 31 217.197,04 | RBNIA | REDE BASICA
de dois modulos de infraestrutura em 230 kV para
implantagao do setor de 138 kV com instalagdo dos
ATR4 e ATR5 na SE Itapaci.
1.1.8 Ampliagdo do mdédulo geral com a instalagdo 31 525.544,01 | RBNIA | REDE BASICA
de trés modulos de infraestrutura em 138 kV para
implantagdo do setor de 138 kV com instalagdo dos
ATR4 e ATRS5 na SE Itapaci.
1.1.9 Infraestrutura necessaria para instalacdo do 31 265.364,11 | RBNIA | REDE BASICA
ATR4 na SE Itapaci que sera remanejado da SE DE FRONTEIRA
Anhanguera ATR3 para SE Itapaci
1.1.10 ATR4 que serd instalado na SE Itapaci e esta 27 1.302.926,39| RBNIA | REDE BASICA
sendo remanejado da SE Anhanguera. DE FRONTEIRA
1.1.11 Infraestrutura necessaria para instalagdo da 31 172.997,38 | RBNIA | REDE BASICA
fase reserva na SE Itapaci que sera remanejada da SE DE FRONTEIRA
Anhanguera para SE Itapaci.
1.1.12 Desmontagem da fase reserva da SE 1 532.507,70 | RBNIA | REDE BASICA
Anhanguera, transporte e montagem na SE Itapaci. DE FRONTEIRA
1.1.13 RAP O&M para fase reserva na SE Itapaci 31 69.715,42 | RBNIA | REDE BASICA
que serd remanejada da SE Anhanguera para SE Itapaci. DE FRONTEIRA
Esse equipamento foi reformado em 2010, de acordo
com a CELG-GT.




1.1.14

Instalagdo na SE Itapaci de um mddulo de

interligacdo de barramentos em 138 kV.

429.319,14

RCDMA

DITCELG-D

TOTAL

9.186.807,58

(*) A partir da publicagdo desta Resolugdo no D.O.U.




ANEXO Il

Prazos para execucdo dos reforcos em instalacdes de transmissdo de energia elétrica.

[I.L1 - Implantacdo dos reforcos referentes ao empreendimento: T2018-040 - SE Itapaci - implantacdo do
setor de 138kV - 230/138 kV — (6+1R)x33,33 MVA
MARCOS PRAZO (MESES)
INICIO (*) DURAGCAO
1.0 [Projeto Basico 1 2
2.0 |Assinatura de Contratos -- -
2.4 |Contrato de Prestacdo de Servico de Transmissao 1 12
4.0 [Licenciamento Ambiental --- -
4.4 |Licenca de Instalagdo LI 1 8
4.6 |Licenga de Operagdo LO 18 6
5.0 [Projeto Executivo 6 16
6.0 [Aquisicdo de Equipamentos e Materiais - -
6.1 |Pedido de Compra 6 2
6.2 |Estruturas 8 3
6.3 |Cabos e Condutores 8 6
6.4 |Equipamentos Principais (TR e CR) 8 10
6.5 |Demais Equipamentos (Dj, Secc, TC, TP, PR) 8 6
6.6 |Painel de Protecdo, controle e automacao 8 10
7.0 [Obras Civis --- -
7.1 |[Canteiro de Obras 8 1
7.2 |FundacGes 9 9
8.0 [Montagem -—- -
8.1 |Estruturas 13 4
8.2 |Cabos e Condutores 17 6
8.3 |Equipamentos Principais 18 4
8.4 |Demais Equipamentos 18 4
8.5 |Painel de Protecdo, controle e automagao 18 4
9.0 |Comissionamento 20 4
10.0 |Desenvolvimento Fisico --- -
11.0 |Desenvolvimento Geral --- -
12.0 |Operacdo Comercial 24 -

(*) A partir da publicacdo desta Resolugdo no D.O.U.




