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RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA Nº 9.240, DE 22 DE SETEMBRO DE 2020 
 
 
Alteração a pedido da Resolução Autorizativa nº 
6.967, de 17 de abril de 2018, que trata da 
declaração de utilidade pública, para instituição de 
servidão administrativa, em favor da Transmissora 
Caminho do Café S.A. 

 
 
Texto Original 
 
Voto 

 
O DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL, de 

acordo com a Portaria ANEEL Nº 5.273, de 2018, no uso de suas atribuições regimentais, concordando 
com a deliberação da Diretoria, tendo em vista o disposto no art. 5º, incisos XXII, XXIII e LIV, e art. 170, 
incisos II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no Decreto-Lei nº 3.365, de 21 
de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956, no art. 151, alínea “c”, do Decreto 
nº 24.643, de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto nº 35.851, de 16 de julho de 1954, no art. 
29, incisos VIII e IX, da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, no art. 3º-A da Lei nº 9.427, de 26 de 
dezembro de 1996, no art. 10 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, com redação dada pela Lei nº 9.648, 
de 27 de maio de 1998, no art. 75-A do Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004, com redação dada pelo 
Decreto nº 10.272, de 12 de março de 2020, de 30 de janeiro de 2004, no art. 21 do Decreto 89.817, de 
20 junho de 1984, com redação dada pelo Decreto nº 5.334, de 6 de janeiro de 2005, na Resolução 
Normativa nº 740, de 11 de outubro de 2016, e o que consta do Processo nº 48500.006500/2017-05, 
resolve: 

 
Art. 1º  Alterar a pedido a Resolução Autorizativa nº 6.967, de 17 de abril de 2018, que declara 

de utilidade pública, para instituição de servidão administrativa, em favor da Transmissora Caminho do 
Café S.A., a área de terra necessária à implantação da LT 500 kV Governador Valadares 6 - Mutum C1, da 
LT 500 kV Mutum - Rio Novo do Sul e do Seccionamento da LT 500 kV Mesquita - Viana 2, na SE Rio Novo 
do Sul, localizada nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, conforme o Anexo desta Resolução. 

 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 
 
 

EFRAIN PEREIRA DA CRUZ 
 
 
 

http://www2.aneel.gov.br/cedoc/rea20209240.pdf
http://www2.aneel.gov.br/cedoc/area20209240_1.pdf
http://www2.aneel.gov.br/cedoc/rea20186967.pdf


 
 

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL 
 
 

ANEXO DA RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA Nº 9.240, DE 22 DE SETEMBRO DE 2020 
 

 
A área de terra de que trata a tabela a seguir caracteriza-se por meio do polígono formado pelas 
coordenadas dos vértices na sequência do caminhamento, no Sistema de Coordenadas UTM, referido ao 
Sistema Geodésico de Referência SIRGAS 2000 e ao fuso UTM constante na tabela. 
 
 

LT 500 kV Governador Valadares 6 - Mutum C1 

Vértice Este (m) Norte (m) Fuso UTM 

PORTICO E 186729,20 7917490,73 24S 

MV01 E 186672,34 7917402,33 24S 

MV01A E 186715,82 7917201,69 24S 

MV01B E 187160,01 7916916,29 24S 

MV02 E 188270,12 7917151,96 24S 

MV03 E 190639,10 7917466,59 24S 

MV04 E 194933,87 7916827,86 24S 

MV05 E 197272,17 7916758,42 24S 

MV05A E 201066,99 7915034,11 24S 

MV05B E 201350,36 7913236,51 24S 

MV06 E 201092,95 7911238,81 24S 

MV06A E 202528,89 7909784,70 24S 

MV07 E 205953,51 7901129,66 24S 

MV08 E 207949,36 7894158,98 24S 

MV09 E 208513,39 7885387,61 24S 

MV10 E 208417,77 7881983,67 24S 

MV11 E 208067,92 7878849,79 24S 

MV12 E 208076,06 7874584,51 24S 

MV13 E 208362,69 7872770,95 24S 

MV14 E 209991,06 7867292,54 24S 

MV14A E 210297,82 7862342,90 24S 

MV15 E 210331,31 7861632,70 24S 

MV15A E 210659,66 7860805,90 24S 

MV15B E  211547,38 7858456,56 24S 

MV16 E  211620,65 7858231,50 24S 

MV16A E  212211,19 7857357,31 24S 

MV17 E  213204,43 7855854,90 24S 

MV18 E  213841,79 7853064,79 24S 

MV19 E  214850,86 7849139,67 24S 

MV20 E 217213,19 7846505,14 24S 

MV21 E 218492,82 7844739,79 24S 

MV21A E 222696,93 7835994,13 24S 

MV21B E 223092,39 7835325,95 24S 



MV21C E 223462,81 7834400,89 24S 

MV22 E 223804,82 7833689,42 24S 

MV23 E 226079,93 7829951,21 24S 

MV24 E 227287,15 7827082,69 24S 

MV25 E 232803,54 7816279,81 24S 

MV26 E 235986,05 7810856,40 24S 

MV27 E 236928,46 7807594,29 24S 

MV28 E 238809,99 7804607,54 24S 

MV28A E 239288,74 7804115,45 24S 

MV28A1 E 240195,43 7802545,64 24S 

MV28B E 240229,56 7801973,16 24S 

MV29 E 241171,44 7800365,08 24S 

MV30 E 243046,16 7798635,58 24S 

MV31 E 243412,82 7798326,42 24S 

PORTICO E 243521,19 7798277,81 24S 

PORTICO D 243491,71 7798212,11 24S 

MV31 D 243374,14 7798264,86 24S 

MV30 D 242998,52 7798581,58 24S 

MV29 D 241114,74 7800319,44 24S 

MV28B D 240158,72 7801951,66 24S 

MV28A1 D 240124,57 7802524,36 24S 

MV28A D 239230,88 7804071,67 24S 

MV28 D 238753,11 7804562,76 24S 

MV27 D 236862,12 7807564,53 24S 

MV26 D 235919,39 7810827,74 24S 

MV25 D 232740,38 7816245,19 24S 

MV24 D 227221,81 7827052,31 24S 

MV23 D 226015,65 7829918,35 24S 

MV22 D 223741,46 7833655,02 24S 

MV21C D 223396,87 7834371,87 24S 

MV21B D 223027,61 7835294,05 24S 

MV21A D 222633,39 7835960,13 24S 

MV21 D 218430,72 7844702,77 24S 

MV20 D 217157,09 7846459,86 24S 

MV19 D 214785,50 7849104,71 24S 

MV18 D 213771,81 7853047,81 24S 

MV17 D 213137,15 7855826,10 24S 

MV16A D  212151,33 7857317,31 24S 

MV16 D 211555,33 7858199,58 24S 

MV15B D 211479,44 7858432,68 24S 

MV15A D 210592,52 7860779,88 24S 

MV15 D 210259,95 7861617,30 24S 

MV14A D 210225,92 7862338,98 24S 

MV14 D 209919,70 7867279,90 24S 

MV13 D 208292,31 7872755,01 24S 

MV12 D 208004,08 7874578,79 24S 

MV11 D 207995,92 7878853,73 24S 

MV10 D 208345,89 7881988,69 24S 

MV09 D 208441,33 7885386,31 24S 



MV08 D 207878,00 7894146,62 24S 

MV07 D 205885,27 7901106,44 24S 

MV06A D 202467,35 7909744,56 24S 

MV06 D 201017,05 7911213,19 24S 

MV05B D 201277,64 7913235,49 24S 

MV05A D 201001,91 7914984,59 24S 

MV05 D 197255,57 7916686,88 24S 

MV04 D 194927,49 7916756,02 24S 

MV03 D 190638,54 7917393,89 24S 

MV02 D 188282,36 7917080,96 24S 

MV01B D 187145,99 7916839,71 24S 

MV01A D 186651,78 7917157,25 24S 

MV01 D 186595,66 7917416,21 24S 

PORTICO D 186668,64 7917529,68 24S 

 
 

LT 500 kV Mutum - Rio Novo do Sul 
Vértice Este (m) Norte (m) Fuso UTM 

MV01 E 243706,74 7798218,69 24S 

MV01A E 244030,93 7798073,26 24S 

MV02 E 244766,66 7795710,02 24S 

MV03 E 251017,76 7786342,33 24S 

MV04 E 252430,04 7784050,70 24S 

MV05 E 253339,27 7780937,22 24S 

MV06 E 255949,12 7779165,57 24S 

MV07 E 256475,87 7777197,67 24S 

MV08 E 256206,65 7771670,67 24S 

MV09 E 256672,48 7769191,77 24S 

MV10 E 259506,89 7765580,92 24S 

MV11 E 261238,28 7762826,38 24S 

MV12 E 262487,18 7759193,51 24S 

MV13 E 263366,48 7757898,05 24S 

MV14 E 265156,13 7754554,83 24S 

MV14A E 265353,66 7754071,52 24S 

MV15 E 265551,88 7753529,90 24S 

MV16 E 266142,21 7752547,34 24S 

MV17 E 266637,12 7750432,58 24S 

MV17A E 266710,90 7750208,96 24S 

MV18 E 267444,12 7748805,64 24S 

MV18A E 267625,51 7748384,62 24S 

MV18B E 267934,72 7748051,56 24S 

MV18C E 268167,44 7747679,12 24S 

MV18D E 268621,64 7746971,46 24S 

MV18E E 269091,22 7746331,42 24S 

MV18F E 269485,58 7745703,38 24S 

MV19 E 269624,12 7745410,33 24S 

MV20 E 273015,18 7741897,92 24S 

MV21 E 278281,29 7737959,71 24S 



MV21A E 278853,85 7738020,35 24S 

MV21B E 280425,48 7738432,88 24S 

MV22 E 281579,60 7738171,31 24S 

MV22A E 282128,86 7737720,12 24S 

MV22B E 283263,39 7736579,59 24S 

MV22C E 283417,69 7735415,96 24S 

MV23 E 283486,88 7735119,06 24S 

MV23C E 283791,73 7734454,88 24S 

MV24 E 284244,78 7733565,56 24S 

MV25 E 284445,41 7732955,76 24S 

MV26 E 285307,21 7732277,26 24S 

MV26A E 286181,30 7730373,79 24S 

MV26B E 285944,04 7728982,17 24S 

MV26C E 287186,86 7727866,97 24S 

MV27 E 288602,53 7726706,47 24S 

MV28 E 290574,54 7723636,34 24S 

MV29 E 291070,17 7722597,22 24S 

MV30 E 291731,89 7721434,94 24S 

MV31 E 292710,58 7719116,94 24S 

MV32 E 294823,87 7716216,13 24S 

MV32A E 294897,37 7715351,23 24S 

MV32B E 294954,51 7714705,77 24S 

MV32C E 294846,98 7714184,79 24S 

MV35 E 295764,90 7711850,73 24S 

MV35A E 297351,86 7709352,00 24S 

MV36 E 297377,89 7709162,30 24S 

MV36A E 297819,77 7708035,33 24S 

MV37 E 298725,73 7705490,14 24S 

MV37A E 299015,66 7704649,54 24S 

MV37B E 299084,20 7703205,40 24S 

MV37C E 299209,08 7702358,35 24S 

MV37D E 299300,39 7701890,91 24S 

MV37E E 299369,39 7701606,41 24S 

MV37F E 299520,27 7701027,56 24S 

MV37G E 299638,31 7700634,23 24S 

MV38 E 299770,25 7700068,53 24S 

MV39 E 300347,87 7697981,77 24S 

MV40 E 303169,52 7693660,16 24S 

MV41 E 303440,02 7692592,95 24S 

MV42 E 303694,85 7692137,86 24S 

MV43 E 303778,43 7692132,99 24S 

PORT E 303837,50 7692210,19 24S 

PORT D 303885,16 7692173,73 24S 

MV43 D 303806,73 7692071,23 24S 

MV42 D 303658,55 7692079,88 24S 

MV41 D 303383,80 7692570,53 24S 

MV40 D 303113,82 7693635,72 24S 

MV39 D 300292,53 7697956,77 24S 

MV38 D 299712,09 7700053,71 24S 



MV37G D 299580,31 7700618,77 24S 

MV37F D 299462,49 7701011,36 24S 

MV37E D 299311,21 7701591,77 24S 

MV37D D 299241,77 7701878,09 24S 

MV37C D 299149,92 7702348,21 24S 

MV37B D 299024,40 7703199,58 24S 

MV37A D 298956,14 7704638,10 24S 

MV37 D 298669,11 7705470,30 24S 

MV36A D 297763,57 7708014,31 24S 

MV36 D 297319,41 7709147,06 24S 

MV35A D 297294,20 7709330,88 24S 

MV35 D 295711,16 7711823,41 24S 

MV32C D 294784,62 7714179,43 24S 

MV32B D 294893,97 7714709,27 24S 

MV32A D 294837,59 7715346,05 24S 

MV32 D 294765,51 7716194,35 24S 

MV31 D 292658,00 7719087,22 24S 

MV30 D 291677,99 7721408,34 24S 

MV29 D 291016,95 7722569,42 24S 

MV28 D 290522,02 7723607,10 24S 

MV27 D 288557,17 7726666,07 24S 

MV26C D 287147,78 7727821,41 24S 

MV26B D 285879,32 7728959,63 24S 

MV26A D 286119,04 7730365,59 24S 

MV26 D 285258,73 7732239,06 24S 

MV25 D 284394,07 7732919,82 24S 

MV24 D 284189,22 7733542,44 24S 

MV23C D 283737,71 7734428,74 24S 

MV23 D 283429,82 7735099,54 24S 

MV22C D 283358,59 7735405,18 24S 

MV22B D 283206,57 7736551,63 24S 

MV22A D 282088,44 7737675,66 24S 

MV22 D 281552,48 7738115,93 24S 

MV21B D 280426,52 7738371,12 24S 

MV21A D 278864,69 7737961,17 24S 

MV21 D 278264,21 7737897,57 24S 

MV20 D 272975,38 7741852,76 24S 

MV19 D 269574,10 7745375,75 24S 

MV18F D 269432,86 7745674,50 24S 

MV18E D 269041,56 7746297,68 24S 

MV18D D 268572,16 7746937,48 24S 

MV18C D 268116,74 7747647,02 24S 

MV18B D 267886,86 7748014,92 24S 

MV18A D 267574,49 7748351,38 24S 

MV18 D 267389,90 7748779,84 24S 

MV17A D 266655,46 7750185,52 24S 

MV17 D 266579,30 7750416,32 24S 

MV16 D 266085,93 7752524,50 24S 

MV15 D 265497,50 7753503,90 24S 



MV14A D 265297,70 7754049,86 24S 

MV14 D 265101,77 7754529,25 24S 

MV13 D 263315,06 7757866,95 24S 

MV12 D 262433,04 7759166,43 24S 

MV11 D 261183,80 7762800,32 24S 

MV10 D 259457,75 7765546,34 24S 

MV09 D 256616,22 7769166,27 24S 

MV08 D 256146,37 7771666,53 24S 

MV07 D 256415,49 7777191,21 24S 

MV06 D 255896,94 7779128,47 24S 

MV05 D 253287,73 7780899,70 24S 

MV04 D 252374,72 7784026,12 24S 

MV03 D 250967,24 7786309,93 24S 

MV02 D 244711,94 7795683,92 24S 

MV01A D 243981,69 7798029,60 24S 

MV01 D 243682,18 7798163,95 24S 

 
 

Seccionamento da LT 500 kV Mesquita - Viana 2, na SE Rio Novo do 
Sul 

Vértice Este (m) Norte (m) Fuso UTM 

PORTICO E 243515,86 7798276,91 24S 

MV01 E 243396,30 7798330,52 24S 

MV02 E 243300,02 7798799,81 24S 

MV03 E 243440,59 7799263,95 24S 

MV04 E 243657,05 7799342,20 24S 

MV06 E 243716,33 7799459,26 24S 

MV06 D 243778,77 7799427,64 24S 

CENTRO 243761,77 7799394,07 24S 

MV05 E 243807,55 7799417,46 24S 

MV05 D 243839,41 7799355,12 24S 

MV04 D 243695,97 7799281,83 24S 

MV03 D 243497,41 7799210,05 24S 

MV02 D 243372,16 7798796,49 24S 

MV01 D 243457,66 7798379,72 24S 

PORTICO D 243544,50 7798340,79 24S 

 


