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AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA — ANEEL
RESOLUGAO AUTORIZATIVA N2 11.047, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2022

Autoriza a Aracati Energia Renovavel Ltda. a
implantar e explorar a Central Geradora Edlica
Mutamba |, sob o regime de Producao Independente
de Energia Elétrica, localizada no municipio de Icapui,
no estado do Ceara.

Texto Original

Voto

O DIRETOR-GERAL DA AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA —ANEEL, no uso de suas
atribui¢des regimentais, de acordo com deliberagao da Diretoria e tendo em vista o disposto nos art. 32-
e 26 da Lei n2 9.427, de 26 de dezembro de 1996 e no art. 75-A do Decreto n2 5.163, de 30 de julho de
2004, com base na Lei n2 9.074, de 7 de julho de 1995, e nos arts. 23 a 29 do Decreto n? 2.003, de 10 de
setembro de 1996, na Resolu¢ao Normativa n2 876, de 10 de margo de 2020, na Resolu¢ao Normativa n2
921, de 23 de fevereiro de 2021, e no que consta do Processo n? 48500.001643/2014-70, resolve:

Art. 19 Autorizar a Aracati Energia Renovavel Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o n@
10.690.234/0001-61, com sede na Avenida Presidente Vargas, 474, Jardim Sumaré, CEP: 14025-700,
Ribeirdo Preto/SP, a implantar e explorar a Central Geradora Edlica — EOL Mutamba |, sob o regime de
Producdo Independente de Energia Elétrica, localizada no municipio de Icapui, no estado do Ceara.

§12 Empreendimento cadastrado sob o Cédigo Unico de Empreendimentos de Geracdo - CEG
n2 EOL.CV.CE.051531-0.01.

§22 A central geradora é constituida por 3 (trés) unidades geradoras de 5.500 kW cada.

§32 Nos termos do artigo 15 da Resolugcdo Normativa n2 583, de 2013, a central geradora tera
16.500 kW de Poténcia Instalada e 16.335 kW de Poténcia Liquida, cujas caracteristicas estdo descritas no
Anexo desta Resolucao.

§ 22 A comercializacdo da energia elétrica dar-se-a em conformidade com os arts. 12, 15 e 16
da Lei n29.074, de 1995, regulamentada pelo Decreto n2 2.003, de 1996, e com o art. 26 da Lei n2 9.427,
de 1996.

Art. 22 Autorizar a Aracati Energia Renovavel Ltda. a implantar e explorar o sistema de
interesse restrito da central geradora, constituido de uma subestacdo elevadora com um transformador
trifasico 34,5/230 kV junto a usina, com 1 transformador de 300 MVA, e uma linha de transmissdo em 230
kV, em circuito simples, de aproximadamente 12,3km (doze quildmetros e trezentos metros) de extensao,
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compartilhada entre as EOL Mutamba | a X, conectando-as a subestacdo Mossord IV, sob responsabilidade
da CHESF.

Art. 32 A Aracati Energia Renovavel Ltda. devera implantar a central geradora edlica conforme
cronograma apresentado a ANEEL, obedecendo aos marcos a seguir descritos:

| - inicio da montagem do canteiro de obras: 12/4/2022
Il - inicio das obras civis das estruturas:  12/5/2022
lIl - inicio da concretagem das bases das Unidades Geradoras: 12/6/2022
IV - inicio da montagem das torres das Unidades Geradoras: 12/12/2022
V - inicio das obras da subestacdo e/ou da Linha de Interesse restrito do gerador: 12/4/2022
VI - inicio da operacdo em teste das Unidades Geradoras
UG 01:29/1/2023
UG 02:3/2/2023
UG 03: 8/2/2023
VIl - inicio da operacdo comercial das Unidades Geradoras:
UG 01:13/2/2023
UG 02: 18/2/2023
UG 03:23/2/2023

Art. 42 Estabelecer em 50% (cinquenta por cento) o percentual de redugdo a ser aplicado as
Tarifas de Uso dos Sistemas Elétricos de Transmissao e de Distribuicdo — TUST e TUSD, aplicavel a EOL
Mutamba I, nos termos da legislacdo e das regras de comercializagdo de energia elétrica.

Paragrafo Unico: O percentual de reducdao somente sera aplicado se o inicio da operagao de
todas as unidades geradoras da EOL Mutamba | ocorrer no prazo de até quarenta e oito meses, contados
da data da sua outorga, em atendimento ao inciso |, do §12-C, do art. 26, da Lei n? 9.427, de 26 de
dezembro de 1996.

Art. 52 A presente outorga de autorizacdo vigorara pelo prazo de 35 (trinta e cinco) anos, a
contar da data de publicacdo desta Resolucdo Autorizativa.

Paragrafo Unico. A revogacdo da autorizacdo ndo acarretara para a ANEEL, em nenhuma
hipdtese, qualquer responsabilidade com relacdo a encargos, Onus, obrigacdes ou compromissos
assumidos pela autorizada com relacdo a terceiros, inclusive aqueles relativos aos seus empregados.

Art. 62 A Aracati Energia Renovavel Ltda. deverd inserir, no prazo de 30 (trinta) dias, o
organograma do Grupo Economico em sistema disponibilizado no endereco eletrénico da ANEEL, e

atualizar as informacgdes nos termos da Resolucdo Normativa n? 948, de 16 de novembro de 2021.

Art. 72 Esta Resolucdo Autorizativa entra em vigor na data de sua publicacao.

ANDRE PEPITONE DA NOBREGA
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(Alterado 0 nome da empresa para Kairds Wind Holding S.A., pelo DSP SCG/ANEEL 1.780, de 04.07.2022

(Alterada a poténcia instalada, o nimero e o posicionamento de aerogeradores e a denominacdo para
Kairés Wind 3, pelo DSPSCG/ANEEL 3.115, de 03.11.2022)

(Transferida a autorizacdo para a Kairés Wind 3 Energia S.A., pela REA ANEEL 13.562, de 31.01.2023)

Anexo |
Central Geradora Eélica
EOL Mutamba |
Poténcia Instalada (kW) CEG n?
16.500 EOL.CV.CE.051531-0.01
Datum Fuso Memorial
SIRGAS 2000 24 M 16975
Altura do eixo Diametro do

Aerogeradores E (m) N (m) do Rotor (m) Rotor (m)
Mutamba | - 1 678828 9480324 125,4 158
Mutamba | - 2 678528 9479824 125,4 158
Mutamba | - 3 678328 9479424 125,4 158
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